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1 ASPETTI GENERALI

1.1 Premessa e scopo del documento

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione (di seguito anche solo “PEE” o “Piano”) viene predisposto in ottemperanza
delle disposizioni di cui al D.M. 02/09/2021 e al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per i luoghi di lavoro.
I presente documento ha lo scopo di individuare le misure atte a:
- pianificare I'emergenza all'interno della sede dell'ITS ACADEMY UDINE (di seguito anche “Istituto” o “ITS”)
tenendo conto di quello che ¢ I'attuale livello di sicurezza;
- consentire alla struttura organizzativa dell’Istituto di reagire con rapidita all'insorgere di una emergenza,
conoscendo i rischi ed i metodi d’azione da porre in atto al fine di superare I'evento insorto
Gli obiettivi principali che ci si prefigge di raggiungere sono quelli di:
- salvaguardare le persone presenti all'interno delle sedi dell’lstituto, garantendone la sicurezza e
I’evacuazione, con particolare riguardo per i disabili eventualmente presenti;
- prestare soccorso alle persone colpite da un eventuale evento dannoso;
- per quanto possibile, circoscrivere e contenere I'evento.
La pianificazione di seguito predisposta tiene anche conto del funzionamento dell'istituto nell’arco della giornata.
In particolare, la gestione dell’'emergenza & organizzata, a cura del Datore di lavoro (di seguito anche solo “DDL”),
che terra conto delle necessita di garantire la presenza delle unita minime di emergenza e soccorso designate.

N.B.: I'attuale versione del piano di emergenza tiene conto della presenza del cantiere di completamento della
restante parte dell’edificio non adibita a scuola.

1.2 Contenuti

Il responsabile dell'attivita/datore di lavoro si adoperera affinché le misure contenute nel presente piano siano
diffuse a tutti gli interessati, con particolare riguardo a:

- lavoratori operanti all'interno dell'lTS, con particolare riguardo agli addetti alle emergenze;

- studenti;

- esterni (es. ditte terze, visitatori, ecc.) che per qualsivoglia motivo si trovino all'interno dell’Istituto.
L'informazione sul presente piano potra essere fornita mediante varie azioni, anche tenuto conto della categoria
di persone destinatarie delle indicazioni e del livello di approfondimento delle misure che la categoria di soggetti
pud o meno richiedere. Tra le tipologie di azioni di cui sopra possono rientrare:

- consegna/invio di copia integrale del presente piano;

- affissione di planimetrie di evacuazione presso i locali;

- consegna/invio di opuscoli/depliant con le indicazioni principali per far fronte a un'emergenza;

- comunicazioni e altri atti estemporanei (es. email, ordini di servizio, ecc.).

1.3 Anagrafica aziendale

Ragione sociale
FONDAZIONE ISTITUTO TECNOLOGICO SUPERIORE - ACADEMY UDINE

Struttura/Sede alla quale si riferisce il presente piano

Viale Bassi, 1 - 33100 Udine (UD) - Recapito Telefonico: 0432 481859 (segreteria)

Datore di Lavoro

sig.ra Paola Perabo (presidente Fondazione ITS Academy Udine)
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Direttrice ITS

dott.ssa Ester lannis

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)

ing. Giacomo Borin (esterno - cell. 333 1421282)

1.4 Descrizione sintetica edificio

L'ITS & una scuola speciale di tecnologia finalizzata ad un inserimento di qualita nel mondo del lavoro e costituisce
canale formativo parallelo ai percorsi universitari. Forma tecnici superiori nelle aree tecnologiche strategiche per
lo sviluppo economico e la competitivita delle imprese per quanto riguarda i settori meccatronico, aeronautico,
arredo/casa, agroalimentare e servizi alle imprese presenti nell’area tecnologica Nuove Tecnologie per il made in
Italy e nel settore Efficienza energetica.

L'ITS occupa una rilevante porzione dell’edificio “ex Dormisch” {ora denominato “Spazio Villalta”), a Udine, la cui
restante parte e dedicata ad attivita commerciali di ristorazione, a pubblico spettacolo (auditorium) e ad attivita
lavorative e/o a spazi per il coworking.

Da punto di vista della prevenzione incendi, le attivita presenti sono:

ATTIVITA GENERALE DELL’EDIFICIO

e Attivitg 73.2.C - Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuita
strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unita,
ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m?, indipendentemente dal numero di attivita costituenti
e dalla relativa diversa titolarita.

ATTIVITA PRINCIPALI

o Attivita 67.4.C - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
o Attivita 69.3.C - Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri

fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m* comprensiva dei servizi e depositi;

e Attivitd 75.4.C - Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie
complessiva coperta superiore a 300 m?;

e Attivitad 65.2.C - Locali di pubblico spettacolo con presenza di oltre 200 persone.

Per quanto riguarda la parte occupata dall'ITS la stessa & fondamentalmente divisa nei seguenti piani e aree:
- pianointerrato (autorimessa a disposizione anche dell’ITS);
- piano terra (uffici, aule e spazi comuni);
- piano primo {aule e laboratori}

- piano secondo (aule e laboratori);

- giardino e spazi esterni.

Presso 'edificio si specifica che non € installato alcun impianto che utilizzi gas inflammabili e/o comburenti.

In copertura si segnala la presenza dell'impianto fotovoltaico a servizio dell'intero edificio.
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2 FIGURE E COMPITI

2.1 Coordinatore emergenza

Il ruolo di coordinatore interno dell’emergenza sara svolto dal personale indicato al termine del documento.

Il suo ruolo & quello di guidare gli altri addetti sulle azioni da compiere per gestire al meglio un’eventuale
emergenza e di interfacciarsi con le altre figure che partecipano alla gestione dell’emergenza e ai soccorsi.

In generale il Coordinatore dell’Emergenza dovra:

- coordinare 'azione degli addetti alle emergenze e coordinarsi con i referenti delle attivita vicine e presenti
nello stesso edificio;

- valutare la necessita di chiamare soccorsi esterni (Vigili del fuoco, Pronto soccorso, Protezione civile, Forze
dell’ordine, ecc.);

- all'arrivo dei soccorsi, mettersi a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie all’'intervento;

- valutare se il rischio per il personale presente richiede I'evacuazione dell’edificio, nel qual caso dare
apposita disposizione a personale idoneo perché emetta il segnale di evacuazione (se questo non & gia
stato emesso in automatico);

- in caso di evacuazione, portarsi nel punto di raccolta ed accertarsi, coordinandosi con gli addetti
all'emergenza e con il resto del personale (in particolare docente), che tutte le persone presenti siano state
evacuate; in caso vi siano dispersi, verificare in quale zona potevano ragionevolmente trovarsi e
comunicarlo a soccorsi esterni non appena sopraggiungono;

- comunicare la fine dell’emergenza (in assenza dei soccorsi esterni);

- redigere un rapporto sull’accaduto/modulo di evacuazione (allegato).

2.2 Addetti all’'emergenza

Addetti antincendio

Gli addetti antincendio sono coloro che sono preposti, in particolare, alla gestione di un’eventuale emergenza di
tipo incendio (o che potrebbe richiedere un’evacuazione) all'interno dei locali dell’ITS.

Agli addetti antincendio in servizio presso la struttura & stata erogata specifica formazione (e/o aggiornamento)
secondo il D.M. 2 settembre 2021 (o, se precedente, dal D.M. 10 marzo 1998), almeno per attivita di livello 3 (o
attivita a rischio incendio elevato) e sono in possesso dell’attestato di idoneita tecnica rilasciato dai VVF.

Il numero di addetti antincendio per I'iTS sara pari a minimo 4 persone.

Addetti primo soccorso

Gli addetti al primo soccorso sono coloro che sono preposti, in particolare, al mettere in atto le misure di primo
soccorso per la gestione di un’eventuale emergenza di tipo sanitario all'interno dei locali aziendali.

Agli addetti primo soccorso in servizio presso la struttura e stata erogata specifica formazione (e/o
aggiornamento) secondo quanto previsto dal D.M. 388/2003 per attivita rientranti nei gruppi B o C.

[l numero di addetti primo soccorso per I'lTS sara pari a minimo 2 persone.

Addetti assistenza disabili/persone con ridotte capacita motorie

Gli addetti all’assistenza dei disabili o di persone con ridotta capacitd motoria sono coloro che, a seguito di
individuazione, sono in particolare preposti a dare assistenza - in particolare nelle fasi uscita/evacuazione - alle
persone che hanno difficolta a muoversi in autonomia (es. disabili, persone in carrozzina o con le stampelle, ecc.).
Di norma gli stessi fanno parte degli addetti al’emergenza, tuttavia, in funzione delle necessita, tali figure
potranno essere integrate con ulteriori persone anche non in possesso di formazione antincendio specifica.
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Il numero di soggetti individuati come addetti all’assistenza disabili (in caso anche tra addetti antincendio/primo

soccorso) per I'ITS sara pari a minimo 2 persone.

2.3 Altri soggetti

Docenti

All’attivazione del segnale ottico oppure ottico/acustico dei pannelli di allarme incendio
Normalmente i docenti impegnati nelle lezioni non sono interessati dalla segnalazione di allarme, a meno che non
abbiano chiamato loro la portineria per segnalare una potenziale emergenza.
In tal caso I'insegnante dovra:
- sospendere ogni attivita ed intervenire prontamente laddove si dovessero determinare, fra gli alunni,
situazioni critiche dovute al panico ad attendere gli sviluppi;
- intervenire, in funzione della formazione ricevuta, per dare assistenza in caso di problematica sanitaria
occorsa agli alunni della sua classe, in attesa degli addetti al primo soccorso.
Nel caso in cui si sia attivato il segnale ottico oppure ottico/acustico dei pannelli di allarme incendio I'insegnante
invece dovra:

sospendere ogni attivita ed intervenire prontamente laddove si dovessero determinare, fra gli alunni,
situazioni critiche dovute al panico ad attendere gli sviluppi, mettendo in sicurezza eventuali macchinari
presenti/utilizzati nell’aula laboratorio;
- predisporre gli alunni per I'evacuazione; individuando un alunno capo-fila ed uno chiudi-fila;
- contare gli alunni presenti;
- non prendere iniziative che possano mettere in pericolo I'incolumita sua e degli alunni e attendere
I'eventuale messaggio di evacuazione.
Al recepimento del segnale/messaggio di evacuazione
Linsegnante, unitamente agli allievi, dovra abbandonare i locali e raggiungere il punto di raccolta piu vicino,
avendo particolare cura di:
- vigilare che gli allievi seguano le indicazioni del piano di emergenza;
- ordinare gli allieviin fila e farli uscire ordinatamente dal locale;
- usciti tutti gli allievi, provvedere alla chiusura delle porte (tale compito pud essere delegato all’alunno
chiudi fila);
- guidare gli alunni verso l'uscita di sicurezza per raggiungere il punto di raccolta, seguendo il percorso
indicato dal piano di emergenza e dalla segnaletica;
- appena arrivati nel punto di raccolta, effettuare I'appello al fine di verificare la presenza e la condizione
degli allievi;

- avvisare il Coordinatore dell’emergenza I'eventuale assenza di persone all’appello.

ATTENZIONE: Il personale docente eventualmente incaricato di compiti specifici per 'emergenza, dovra

attivarsi in tal senso solo dopo essersi fatto sostituire in aula, nel caso sia possibile!
Allievi

All’attivazione del segnale ottico oppure ottico/acustico dei pannelli di allarme incendio
- non urlare e non agitarsi;
- restare al proprio posto;

- seguire le istruzioni del docente;
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- gliallievi che, per qualsiasi ragione, dovessero trovarsi isolati rispetto ai propri compagni, al percepimento
del segnale ottico oppure ottico/acustico dovranno immediatamente raggiungere la propria classe. Se cio
non fosse possibile, raggiungeranno il punto di raccolta piu vicino.

Al recepimento del segnale/messaggio di evacuazione

non precipitarsi fuori dall’aula e non correre bensi uscire in fila e ordinatamente;

non soffermarsi a raccogliere oggetti;

- camminare senza abbandonare la fila in modo sollecito senza fermarsi e senza spingere i compagni che
sono davanti;

- fare attenzione alle indicazioni del docente soprattutto nel caso che si verifichino contrattempi che
richiedano una modifica delle modalita di uscita;

- appena giunti nel luogo sicuro di raccolta, restare riuniti e collaborare con l'insegnante per verificare Ia

presenza di tutti i compagni.

ATTENZIONE: Al fine di favorire I'evacuazione, & importante che zaini, cartelle, cappotti ed altro non siano
d’intralcio; & buona norma di prevenzione che gli stessi siano sempre riposti negli appositi appendiabiti o
posizionati sotto il banco.

Personale aziendale non facente parte delle squadre di emergenza

All’attivazione del segnale ottico oppure ottico/acustico dei pannelli di allarme incendio
Il personale non facente parte delle squadre di emergenza dovra:

- sospendere il lavoro;

- spegnere eventuali attrezzature ed apparecchiature elettriche in uso;

- chiudere le finestre eventualmente aperte nella zona circostante;

- prepararsi per un’eventuale evacuazione.

Al recepimento del segnale/messaggio di evacuazione
il personale non facente parte delle squadre di emergenza dovra:

- abbandonare immediatamente il proprio posto di lavoro e dirigersi verso punto di raccolta esterno
prestabilito seguendo le indicazioni riportate nelle planimetrie di piano o - qualora gli siano stati affidati dei
compiti specifici (es. apertura EFC manuali, ecc.) secondo la tabella riportata alla fine del presente
documento - li portera a termine (sempre che non lo espongano ad una situazione rischiosa) e raggiungera
gli altri al punto di raccolta;

- adempiere agli eventuali compiti affidatigli in caso di

- il lavoratore che per ultimo abbandonera il proprio ufficio dovra chiudere la porta dietro di sé, al fine di
segnalare al coordinatore di piano 'avvenuta evacuazione di tutti i presenti nella stanza;

raggiungere il punto di raccolta la zona sicura alla quale & destinato, senza correre o gridare.

ATTENZIONE: Visitatori e persone esterne, presenti nella scuola durante I'emergenza, dovranno essere
assistiti dal loro interlocutore ed accompagnati al punto di raccolta.

Addetti all’assistenza ai disabili/persone con difficoltd motorie

In caso di presenza di disabili o di persone, comunque, con ridotte capacita motorie, laddove possibile, sara
prevista almeno una persona incaricata alla loro assistenza.

Costoro aiutano materialmente ed assistono le persone nell’esodo dal settore interessato dall’emergenza, in
modo tale che questi possano abbandonare I'edificio in tutta sicurezza.

Collaborano, se necessario, con i componenti della squadra di emergenza per l'assistenza di soggetti
particolarmente emotivi /0 in stato di evidente disagio.
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All’attivazione del segnale ottico oppure ottico/acustico dei pannelli di allarme incendio
- raggiungono immediatamente la persona che potrebbe aver bisogno di aiuto, oppure le persone indicategli
dal Coordinatore dell’emergenza.
Al recepimento del segnale/messaggio di evacuazione
- agevolano 'esodo della persona andando, con I'assistito, presso lo spazio calmo pil vicino lungo la via di
fuga;
- attendono che le vie di fuga siano piu facilmente fruibili e, mediante gli eventuali ausili, portano la persona
al punto di raccolta piu vicino;
- assistono la persona anche dopo aver raggiunto il punto esterno di raccolta.
Alla cessata emergenza

- riaccompagnano l'assistito alla propria postazione.
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3 ASPETTI RILEVANTI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

3.1 Presidi antincendio e impianti di protezione attiva presenti

Oltre agli estintori portatili a polvere e a CO,, I'edificio & dotato dei seguenti impianti di protezione attiva, ai fini
delia rilevazione e della gestione di un’eventuale emergenza, in particolare legata all'incendio:

=> impianto di rilevazione fumi;

= impianto di allarme con pannelli segnalatori ottico-acustici;

= impianto EVAC per la trasmissione del segnale di evacuazione con pulsanti

manuali;

= impianto interno a naspi;

= rete idranti esterna;

=> evacuatori di fumo e calore (EFC) automatici e manuali.
La centralina antincendio, posta nel locale “CENTRO GESTIONE EMERGENZE”,
rileva I'attivazione dei rivelatori di fumo e/o 'azionamento dei pulsanti manuale
d’allarme, mettendo in funzione - a seconda dei casi - i segnalatori ottico-acustici,

I'impianto EVAC e gli EFC automatici in copertura.

Tutti i presidi antincendio manuali sono distribuiti in modo uniforme nell'area da proteggere e ubicatiin posizione
facilmente accessibile e visibile nonché dotati di appositi cartelli segnalatori che ne facilitano l'individuazione
anche a distanza, sono inoltre riportati sulle planimetrie affisse alle pareti delle aree comuni.

3.2 Istruzioni utilizzo estintori

Estintori a polvere

In generale gli estintori a polvere possono essere utilizzati per lo spegnimento di principi di incendio di qualsiasi
tipo, anche in presenza di impianti elettrici in tensione, e comunque in conformita alle istruzioni d'uso indicate
dal fabbricante.
Essi, in particolare, sono utilizzati all'interno della azienda per lo spegnimento dei seguenti focolai:

- sostanze solide che formano brace (fuochi classe A);

- sostanze liquide (fuochi classe B);

- sostanze gassose (fuochi classe C);

- impianti e attrezzature elettriche (sia in tensione, sia fuori tensione).
Prima dell'uso degli estintori a polvere e necessario:

- accertarsi della natura e della gravita dell'incendio;

- verificare che il tipo di estintore sia adatto alla classe di fuoco {avvalendosi a tale scopo delle istruzioni
d'uso dell'estintore);

- verificare che I'estintore sia idoneo, ovverc controllare che sia pressurizzato (l'indicatore del manometro
deve essere nel campo verde o, al limite, nel campo rosso indicante la pressione piu alta del normale);

- assicurarsi che vi siano vie di fuga alle proprie spalle e, preferibilmente, I'assistenza di altre persone per
I'opera di estinzione;

- nel caso il focolaio di incendio sia all'aperto, operare sopravento e pill in generale tenere conto delle
condizioni ambientali piu favorevoli.

Durante I'uso degli estintori a polvere si devono rispettare le seguenti istruzioni:

- impugnare l'estintore;

- togliere la sicura tirando I'anello vicino all'impugnatura;
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- portarsi alla giusta distanza dal fuoco;

- impugnare la manichetta (tubo) erogatrice;

- premere a fondo la maniglia di erogazione dirigendo il getto alla base delle fiamme (tenere presente che
la durata del funzionamento dell'estintore & molto breve, circa 15/20 secondi);

- in caso di spegnimento con piu estintori, gli operatori si posizionano rispetto al fuoco con un angolo
massimo di 90° al fine di non ostacolarsi e investirsi reciprocamente con i getti;

- il getto dell'estintore non deve mai essere rivolto contro le persone, anche se avvolte da fiamme, e, in

tale evenienza, usare acqua, coperte o indumenti per soffocare le fiamme.

3.3 Istruzioni utilizzo impianto a naspi

| naspi sono mezzi di spegnimento dotati di una propria rete idrica di alimentazione sempre in pressione. Sono
costituiti da una tubazione semirigida che normalmente ha una lunghezza di 20 metri e sono muniti di lancia con
valvola di apertura e chiusura del getto.
Per I'uso del naspo si devono rispettare le seguenti istruzioni:
- verificare che sia stata tolta tensione all'impianto elettrico;
- aprire lo sportello (o rompere la superficie trasparente che protegge il naspo) che contiene la tubazione
arrotolata sulla bobina e Ia lancia;
- verificare che la lancia sia in posizione “chiusa” oppure “O”;
- aprire la valvola di erogazione dell'acqua azionando la leva posta nella cassetta, dove si innesta la
tubazione del naspo (all’estremita opposta a quella su cui & innestata la lancia);
- prelevare la lancia dalla cassetta e, per srotolarla, tirare, dirigendosi verso il luogo che necessita
dell'intervento (tenendosi a qualche metro dall'incendio);
- impugnare la lancia con due mani, aprire la leva della lancia (o girare la ghiera) puntando il getto alla base
delle flamme;
- regolare la portata e la tipologia di getto (pieno o frazionato) agendo sulla leva/ghiera della lancia di
erogazione.

3.4 Rilevazione e segnalazione allarme ed evacuazione

L'impianto di rilevazione & costituito da rilevatori di fumo collocati in tutti i locali/aree dell’edificio. Tutti gli eventi
e le attivazioni dei rilevatori, come i comandi di reset e tacitazione del sistema sono registrate e possibili attraverso
la centralina antincendio posta nel locale centro gestione emergenze (vedasi planimetrie).

Oltre ai rilevatori sono presenti pannelli ottico acustici (POA) di allarme incendio, un sistema per la diffusione del
messaggio di evacuazione (EVAC) e i pulsanti manuali di allarme.

Le logiche di funzionamento dell'impianto di rilevazione e allarme sono programmate come di seguito riportato.

SCENARIO A - 1 sensore/rilevatore in allarme

1. siattiva buzzer di allarme nella centralina antincendio al piano interrato e nel pannello remoto nel
locale presidiato, da cui e possibile individuare il sensore in allarme;

2. siattiva il solo la parte ottica/visiva lampeggiante dei pannelli ottico-acustici;

3. la centrale manda messaggio di allarme a numero preimpostato (Centrale Danieli - Tel. 0432 1958111)

indicando che c’é un sensore in allarme presso I'edificio ITS.

SCENARIO B - 2 sensori/rilevatori della stessa zona in allarme

1. siattivano i pannelli ottico/acustici con lampeggiante e sirena per 20 secondi;
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2. dopo 20 secondi, entra in funzione I'impianto EVAC che diffonde il messaggio di evacuazione e si spegne
la sola sirena dei pannelli ottico/acustici;

si chiudono le porte tagliafuoco;

si chiudono le Unita Trattamento Aria;

si chiudono le serrande taglia fuoco;

si attiva il ventilatore Sacop per mettere il filtro in sovrapressione;

si aprono gli Evacuatori di Fumo e Calore (EFC) in copertura;

® N o N ~w

la centrale manda messaggio di allarme a numero preimpostato (Centrale Danieli - Tel. 0432 1958111)
chiedendo intervento immediato per allarme incendio.

ATTENZIONE: nei laboratori al secondo piano, essendo presente - come sistema di rilevazione fumi - solo una
barriera lineare, se va in allarme anche solo lei scatta direttamente lo SCENARIO B.

3.5 Segnalazione evacuazione

L'ordine di evacuazione & un messaggio preregistrato emesso dal sistema EVAC e & attivabile in due modi:
1. siverifica lo scenario B sopra riportato;
2. viene premuto uno dei pulsanti di allarme manuale.

3.6 Segnale di cessato allarme/cessata emergenza

Il segnale di cessato allarme & dato a voce (eventualmente con I'ausilio di un megafono o simile) dal coordinatore
dell’emergenza qualora ne ricorrano le condizioni.

3.7 Sistemi per 'evacuazione fumi e calore

edificio & dotato di due tipologie di sistemi di evacuazione per i fumi e il calore (EFC);

1. un sistema automatico, con EFC posizionati in copertura che si aprono automaticamente non appena il
sistema EVAC entra in unzione;

2. un sistema manuale, costituito da serramenti (es. finestre/porte) che vengono aperte manualmente dal
personale individuato (vedasi nomi in allegato) in caso di attivazione del sistema EVAC ed evacuazione
dei locali. La chiave per V'apertura degli EFC manuali & identica per tutti i serramenti con tali caratteristiche
(indicati anche in planimetria) e si trova - oltre che nel locale “centro gestione emergenze” - anche nei
locali ITS ove si trova anche la cassetta di primo soccorso.

3.8 Esodo

Vie di esodo
Le vie e uscite di esodo sono essenzialmente quattro:
- due uscite contrapposte al piano terra, raggiungibili dai corridoi/aree comuni del piano;
- due scale di emergenza protette e posizionate agli estremi della parte dell’edificio occupata da ITS che
servono per | ‘esodo dal piano primo e dal secondo.

Ausili per I’esodo di persone a ridotta capacita motoria

La struttura & dotata di materassini di emergenza per 'evacuazione di persone disabili o a ridotta capacita
motoria, posizionati - uno per ogni scala di emergenza, all'interno dello spazio calmo al piano primo dell'ITS - e
segnalati da apposita cartellonistica.
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Presso tutti gli spazi calmi e inoltre presente un sistema di comunicazione bidirezionale_per
permettere agli occupanti di segnalare la loro presenza e richiedere assistenza ai soccorritori.

La segnalazione arriva al locale centro gestione emergenze.

3.9 Planimetrie

Gli elaborati grafici da esporre nei luoghi di lavoro, ad utilizzo del personale e dell’eventuale utenza esterna sono

affissi presso le aree comuni dell'lTS ed eventualmente anche inseriti in allegato al presente documento.

3.10 Presidi primo soccorso

Cassette di primo soccorso

Ad ogni piano sono poste delle cassette di primo soccorso presso i locali indicati in planimetria e segnalate da
apposita cartellonistica.

Defibrillatore semiautomatico - DAE

Attualmente I'lstituto non & dotato di defibrillatori semiautomatici (DAE), tuttavia il piu vicino - seppur non sia un
DAE pubblico - risulta essere quello presso la palestra McFIT, in via Giovanni Micesio n. 31 a Udine (dall’altro lato
del canale Ledra-Tagliamento) a circa 350 metri dall’ITS.

3.11 Ulteriori indicazioni

E opportuno precisare che, all’atto dell’emergenza, potranno essere attuate, oltre alle indicazioni indicate nel
piano, tutte quelle ulteriori azioni che si rendessero necessarie per superare, in relazione al suo sviluppo,

I'emergenza in atto. Fino all’arrivo dei soccorsi esterni, tali indicazioni spettano al Coordinatore dell’emergenza

ITS (insieme ai referenti Danieli presenti, se 'emergenza & estesa e riguarda tutto I'edificio).

Nessuno e autorizzato a rilasciare dichiarazioni relative all'emergenza ed all’eventuale coinvolgimento di persone
ad organi esterni quali, ad esempio, Stampa, Radio, Televisione, ecc..

Ad eventuali richieste di informazioni provenienti dagli organi di controllo come, ad esempio, Vigili del Fuoco,
Polizia, Carabinieri, A.S.S., Direzione Provinciale del Lavoro, ecc. deve essere data risposta unicamente dal
Coordinatore dell’'emergenza o dal Direttore dell’ITS.

Inoltre, in caso di emergenza ed evacuazione ¢ in generale VIETATO:
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rientrare nell’edificio o attardarsi a raccogliere oggetti;
utilizzare ascensori o montacarichi;
mettersi alla ricerca di altre persone;

intralciare 'operato degli addetti alle emergenze interni o dei soccorritori esterni.
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4 PROCEDURE E ISTRUZIONI PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

4.1 Procedura per la chiamata dei soccorsi esterni

Per la chiamata dei soccorsi esterni, che dovra essere fatta dal coordinatore interno per 'emergenza o da persona

da lui incaricata, & necessario comporre, per qualsiasi emergenza, il NUE - Numero Unico di Emergenza, Tel. 112.

Emergenza

NUMERO UNICO EUROPEO
PER TUTTE LE EMERGENZE

Possibilmente, effettuare la chiamata utilizzando un cellulare, che & pil facile da portare con sé dopo la chiamata.

INTERVENTO
CARABINIER!

INTERVENTO
POLIZIA

“%‘y INTERVENTD
RETE MOBILE \ A VIGILI DEL FUOCO
@ INTERVENTO
SOCCORSO
SANITARIO

APP

» l'accesso al numero di emergenza € unico per tutte le richieste.
» l'operatore 112, a seconda della necessita, attivera i professionisti del soccorso trasferendo scheda
contatto e posizione del chiamante.
All'atto della chiamata al 112 lasciarsi guidare dall’operatore, tenendo presente che i dati principali da
comunicare, in ordine di importanza e comunicazione, sono:
1. il proprio nome e cognome ed eventuale ruoclo nella situazione;
luogo in cui ci si trova (“ITS ACADEMY UDINE”, Viale Bassi n. 1, Udine);

il motivo della chiamata/I'emergenza in corso (es. incendio, emergenza sanitaria, ecc.);

Bowon

lo stadio dell’emergenza (es. appena iniziato, avanzato, ecc.) con una breve descrizione della situazione,
eventuali feriti, ecc;

in caso di emergenza sanitaria, specificare se la persona € cosciente o no e se respira;

rispondere con calma alle domande dell’operatore, in modo che le risposte siano comprensibili;

attendere che I'operatore ci dica che possiamo chiudere la chiamata;

© N o

non allontanarsi dal telefono {se 'emergenza lo consente) o, se cellulare, portarlo con sé.
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Procedura per intervento di primo soccorso

Le presenti istruzioni sono da considerarsi delle semplici informazioni circa il comportamento da tenere in caso

di infortunio o malore di persone all'interno dell’ITS.

Nel caso vi siano persone infortunate o colpite da malore, gli addetti al'emergenza presenti (in particolare quelli
p g

eventualmente formati come addetti primo soccorso e/o BLSD) presteranno il primo soccorso ed assistenza alla

persona usando i materiali e i presidi di primo soccorso presenti presso la struttura.

Nell'ambito delle proprie competenze, gli addetti:

1.

parlare alla persona e verificare il suo stato di coscienza, senza percuoterla, facendo eventualmente
domande di cui si conosce la risposta (es. che giorno € oggi, dove ti trovi, ecc.);

GAS » GUARDARE. ASCOLTARE SENTIRE

se la persona non risponde/non & cosciente, praticare la manovra “GAS” (Guarda,
Ascolta, Senti) per 10 secondi e verificare se la persona respira guardando se il torace
si alza e si abbassa e se si sente il respiro (avvicinando I'orecchio e la guancia alla

bocca della persona);
se la persona non respira/non é cosciente, incaricare qualcuno di chiamare i soccarsi esterni;
non muovere l'infortunato, a meno che non serva sottrarlo ad altri pericoli (es. fiamme/calore, crolli, ecc.);

non somministrare alcolici all'infortunato e, in generale, alcun tipo di bevanda, in particolare se e

incosciente;
non prendere iniziative che siano di competenza del medico (ad esempio somministrare medicinali);

prestare assistenza all'infortunato, nell'attesa dell'arrivo dei soccorsi esterni, tranquillizzandolo se

cosciente;

all'arrivo dei mezzi di soccorso medico esterni, fornire tutte le informazioni eventualmente richieste.
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4.4 Procedurain caso di terremoto

In caso di scossa, si procedera come di seguito riportato:

Attendere la fine della scossa senza scappare, spostandosi possibilmente verso le pareti perimetrali ma lontano da vetri,
finestre o specchi, coprendosi la testa con le mani/braccia ed eventualmente rannicchiandosi sotto a tavoli, scrivanie,
panche per limitare i possibili danni in caso di distacco di elementi a soffitto e/o a seguito di eventuali rotture
pareti/finestre vetrate

!

Ultimata la scossa il coordinatore e gli addetti antincendio valuteranno la situazione per decidere I'eventuale necessita di
evacuazione.

!

Nel caso sia necessario evacuare, il coordinatore e gli addetti antincendio verificheranno la percorribilita delle vie di
esodo e, stando attenti ad eventuali possibili crolli e distacchi importanti di materiali, controlleranno che fuori dalle uscite
di emergenza non ci siano materiali pericolanti che potrebbero cadere sulle persone in uscita

!

In caso di verifica positiva il coordinatore, a seconda delia situazione, ordinera I'evacuazione premendo uno dei pulsanti
manuali di allarme incendio al fine di mettere in funzione I'impianto EVAC e chiamera (o fara chiamare) i soccorsi esterni

\4 R 4
Alla trasmissione del messaggio di evacuazione si Alla trasmissione del messaggio di evacuazione gli
procedera con I'esodo verso i punti di raccolta (senza addetti al pronto soccorso preleveranno le cassette
usare ascensori) dando assistenza alle persone di primo soccorso e si recheranno ai punti di
presenti, in particolare ai disabili. raccolta.

l !

Attendere gli eventuali soccorsi e ulteriori istruzioni ai punti di raccolta senza allontanarsi e senza spostare veicoli.

Se ritenuto necessario, il coordinataore (o altra persona da lui incaricata) agira sui pulsanti di sgancio degli impianti
di rete (tranne quello con scritto “SOCCORRITORE”) agendo sui pulsanti di emergenza indicanti in planimetria e

posti nelle vicinanze della rampa di uscita dall’autorimessa (estremita nord dell’edificio).

4.5 Coordinamento in caso di emergenza ITS che possa interessare il cantiere o viceversa

A seconda del punto di partenza dell’'emergenza sia presso I'lTS o presso il cantiere, il coordinatore emergenze

ITS contattera i referenti Danieli {0 viceversa se 'emergenza ¢ partita dal cantiere).

Coordinatore emergenze ITS e referenti Danieli stabiliranno I'eventuale necessita di evacuazione e, se si,

attiveranno il sistema EVAC.

4.6 Procedura in caso di altre emergenze

Contattare il Numero Unico di Emergenza - Tel. 112
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5 ALLEGATI

5.1 Modulo per rilevazione presenze classe al punto di raccolta

NA
S ITS ACADEMY UDINE
DATA TIPO EMERGENZA

DOCENTE/RESPONSABILE

CLASSE

ALUNNI PRESENT! IN CLASSE/LABORATORIO

ALUNNI PRESENTI AL PUNTO DI RACCOLTA

ALUNNI INFORTUNATI/FERITI*

ALUNNI DISPERSI*

ALUNNO APRI-FILA *

ALUNNO CHIUDI-FILA *

FIRMA DOCENTE/COMPILATORE

*: indicare nominativo/i
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5.2 Elenco soggetti con compiti connessi alla gestione emergenze

Nome e cognome

Ruolo/compiti

Recapito telefonico

Centrale Danieli Buttrio

Recepimento attivazione allarmi e chiamata a Referenti
Danieli in loco e a Coordinatore Emergenze ITS

0432 1958111

ing. Simone Franco

Referente Danieli

3409444997

ing. Aldo Zucchiatti

Referente Danieli

324 5840304

Denisa Bianca Rosu

Coordinatore Emergenze ITS

X Addetto antincendio

[X] Addetto primo soccorso

[] Addetto BLSD

[J Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
[ Altro

Anna Del Pino

Coordinatore Emergenze ITS (sostituto)
[ Addetto antincendio

[C] Addetto primo soccorso

[0 Addetto BLSD

] Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
[ Altro

Martina Pegoraro

[ Addetto antincendio

X Addetto primo soccorso

[] Addetto BLSD

{1 Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
[ Altro

[] Addetto antincendio

[ Addetto primo soccorso

[ Addetto BLSD

[J Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
[J Altro

[J Addetto antincendio

[J Addetto primo soccorso

[ Addetto BLSD

[J Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
[JAltro

[1 Addetto antincendio

[] Addetto primo soccorso

[J Addetto BLSD

[ Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
O Altro

[ Addetto antincendio

[J Addetto primo soccorso

[J Addetto BLSD

[J Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
[JAltro

{1 Addetto antincendio

[ Addetto primo soccorso

[J Addetto BLSD

[] Addetto assistenza disabili per il/i Piano/i
[JAltro
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